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Техническое задание
на поставку емкости для воды в корпусе объемом 5 м3 для нужд технологического производства.

1. [bookmark: _Toc68597009]Общие данные о Заказчике
	№ п/п
	Перечень основных данных
	Содержание данных

	1. 
	Наименование объекта
	Завод ООО « Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб.

	2. 
	Место строительства 
(адрес объекта)
	301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1.

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Режим работы предприятия
	Круглогодичный

	5. 
	Тип оборудования
	Накопительная емкость для воды.

	6. 
	Назначение объекта

	Для системы оборотного водоснабжения. 



2. [bookmark: _Toc68597012]Техническое задание на поставляемое оборудование
[bookmark: _Toc68597014]2.1. Общие требования к емкости.
	Емкость накопительная подземного исполнения
	Требования

	Материал корпуса 
	Пластик

	Схема обвязки емкости
	Приложение 1.

	Комплектность и размеры 
	Корпус емкости 5 м3;
- патрубок (фланец): Ду 32 мм;
- патрубок (фланец): Ду 57 мм;
- патрубок (фланец): Ду 57 мм;
- патрубок (фланец): Ду 32 мм;
- патрубок (фланец): Ду 57 мм;
- патрубок (фланец): Ду 57 мм;
- патрубок дыхательный (d=32 мм).



2.2. [bookmark: _Toc68597024]Требования к арматуре, фланцевым соединениям
В соответствии с действующими нормативно-правовыми и техническими документами. 
Фланцевые соединения арматуры предусмотреть в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 
Выбор арматуры должен выполняться с учетом максимального рабочего давления, максимальных и минимальных температур, тапа рабочей среды. 

2.3. [bookmark: _Toc68597029]Требования к гарантийным обязательствам Поставщика
Поставщик предоставляет гарантии и обязательства:
- на поставляемое оборудование – не менее 24 месяцев с даты начала эксплуатации; не менее 30 – с момента поставки;

2.4. [bookmark: _Toc68597030]Требования к технической документации
Поставщик передает Заказчику полный комплект документации для монтажа, наладки, использования и эксплуатации Оборудования, паспорта и иную техническую документацию в соответствии с требованиями правил и норм, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь этим, сертификаты происхождения товара, сертификаты качества, пожаробезопасности, соответствия санитарно-гигиеническим нормам, другие сертификаты и подтверждения, требуемые по Договору. Заказчику предоставляется техническая документация на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе 1 экз., графическая - в формате pdf, текстовые материалы - в формате word (файлы в формате MS Office и AutoCAD, Adobe Reader) на русском языке. Комплект паспортов и действующих сертификатов ТР ТС на момент поставки на все поставляемое оборудование на бумажном носителе в 1 экз.

2.5. [bookmark: _Toc68597031]Требования к упаковке
Все заводское оборудование и материалы должны быть тщательно упакованы для транспортировки на заводе и приспособлены к тому, чтобы защитить содержимое от повреждения вследствие удара, раздавливания или вибрации, условий окружающей среды, хищения или разъедания микроорганизмами, насекомыми и т. д. Тип упаковки определяется содержимым, подлежащим защите, и может варьироваться от герметически закрытых металлических контейнеров до открытых ящиков. 

2.6. [bookmark: _Toc68597032]Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, включающее:
1. Стоимость емкости в рублях с разбивкой по позициям;
2. Сроки поставки;
3. Техническое описание поставляемого оборудования;
4. Чертежи с указанием габаритов;
5. Состав применяемого оборудования, описание материалов;
6. Сертификаты ТР ТС на поставляемое оборудование;
7. Референцию поставки оборудования, не менее 10 объектов.
8. Иную техническую документацию.



Главный энергетик                                                                                                         И.Э. Бородин 





Приложение 1.
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